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1．设计依据：

    1)《国家发展改革委关于国家心血管病中心扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》发改社会[2022]79号；

2．本次申报项目设计依据规范：

    1) 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；                                  2) 《北京地区建设工程规划设计通则》（2003 版）;

    3) 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；                                  4) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018 年版)）；

    5) 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；                              6) 《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》(DB11/685-2021)

    7) 《海绵城市建设设计标准》(DB11/T1742-2020)；                             8) 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

    9) 《建筑与市政无障碍通用规范》(GB55019-2021);                            10) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)（2023年版）；

    11)《公共建筑机动车停车配建指标》(DB11/T 1813-2020)；                     12)《公共停车场工程建设规范》（DB/T 595-2008）；

    13)《电动汽车充电基础设施规划设计标准》（DB11/T 1455-2017）；             14)《电动自行车停放场所防火设计标准》（DB11/1624-2019）；

    15)  国家及北京地区其他法规规范。

3．本图坐标系采用北京市坐标系统，高程采用北京市高程系统。

4．本次申报项目面积核算以《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）为标准。

5．图中标注尺寸、坐标、标高均以米为单位；图中所标尺寸均为建筑外墙皮尺寸，建筑定位坐标为建筑外墙皮角点坐标，用地红线坐标点为折点坐标。

6．本项目建筑除门卫地上耐火等级为二级外，其余建筑（扩建临床医学研究中心、人防出入口、污水处理站、新技术转化中心、数字医学中心及健康生活方式医学中心、锅炉房）地上耐火等级均为一 级，地下耐火等级为

一级。项目设计符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018 年版)）等规范要求，建筑间距、消防车道、回车场等设计均满足规范要求。

7．本项目的设计方案符合国家有关日照标准。按照本方案建设后，本项目对周边现状建筑国家规范规定的日照标准未产生不利影响。半数以上的病房满足冬至日两小时以上日照要求。

8．本项目设计符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑与市政无障碍通用规范》(GB55019-2021)、《公共建筑无障碍设计标准》(DB11/1950-2021)等相关规范要求，建筑出入口设无障碍坡道，场地与市政路人

行道之间平顺衔接或根据高差设置无障碍坡道,其入口、台阶、坡道、电梯、卫生间、停车位等均符合无障碍设计的要求。

10．本项目绿化设计执行《关于北京市建设工程附属绿化用地面积计算规则》(试行)（京绿规发〔2012〕6 号），满足绿地率≥30%要求。

11．本项目依据北京市规划委员会《关于加强建设工程用地雨水资源利用的暂行规定》（市规发〔2003〕258号）、《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知》（市规发〔2012〕791 号）及《海绵城市雨水控制与

利用工程设计规范》(DB11/685-2021)的有关要求及规定对雨水利用工程进行了相应设计，符合相关法律法规要求。

    1）MC00-0013-0017地块下凹式绿地面积3326平方米，MC00-0013-0009地块下凹式绿地面积1427平方米，占各地块相应的总绿地面积≥50%；

    2）MC00-0013-0017地块透水铺装面积1562平方米，MC00-0013-0009地块透水铺装面积1528平方米，占各地块相应的总铺装面积比例≥70%；

    3）MC00-0013-0017地块硬化面积达13493.52平方米，配建一个有效容积675立方米的雨水调蓄池；MC00-0013-0009地块硬化面积达5536.44平方米，配建一个有效容积为280立方米的雨水调蓄池。

12．本项目设计满足北京市节能设计标准的相关规定,符合《北京市绿色建筑设计标准》要求，达到绿建二星。

13．本项目满足《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16 号)等装配式建筑相关要求。

14．本项目人防设计符合国家及北京市有关人防的法律、法规和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)（2023年版）等相关现行规范标准的要求；

15．本项目容积率、建筑面积、建筑高度等规划指标均满足相关政府部门发布的行政规范性文件要求。

16．本项目设计满足相关国家及地方法规、规范、标准、规定等的要求。

图例

新建建筑物

8F/4D

名称

道路

建筑控制线

现状建筑物

普通绿地

图  例

透水铺装路面

地上层数/地下层数

地下轮廓线

用地红线

代征道路

代征绿地

代征水域

建设用地范围

图例 名称

无障碍停车位庭院/风井(上设顶盖)

铺砌广场

挡土墙

下凹绿地

（本次申报内容）

（本次申报内容）
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）

黑江路
一期

石龙西路

新52路

代征绿化用地

代征水域用地

代征绿化用地

代征道路用地

名称 单位 数量 比例 备注

总用地面积 ㎡ 36195.84 100.0%

建设用地面积 ㎡ 29607.64 81.8%

代征道路面积 ㎡ 2552.50 7.1%

公园绿地面积 ㎡ 2019.13 5.6%

水域用地面积 ㎡ 2016.57 5.6%

用地平衡表

地上 地下

25298.9025298.90 0 5549.004/6 0 23.95

医疗用房 24023.2624023.26 0 -

设备用房 1275.641275.64 0 -

158.80 158.80 0 175.00 1 2 4.20/-9.85

2#人防主要出入口 88.11 88.11 0 99.00 1 2 3.90/-9.85

其中设备用房面积16.82㎡，二等人员掩蔽所面积71.29㎡，平

时为地库人员出入口，地下部分计入扩建临床医学研究中心地

下室

3#人防主要出入口 70.69 70.69 0 76.00 1 2 4.20/-9.85
其中设备用房面积5.02㎡，人防物资库面积65.67㎡，平时为

地库人员出入口，地下部分计入扩建临床医学研究中心地下室

3 400.00 80.00 320.00 80.00 1 1 4.70/-9.30

17538.22 0 17538.22 - 0 2 -9.85

医疗用房 6431.44 0 6431.44 -
人防工程面积1208.03㎡，全部为地下，战时为急救医院，平时

为库房

设备用房 3236.68 0 3236.68 -
人防工程面积为296.14㎡，全部为地下，战时为固定电站，平

时为固定电站

地下车库 7870.10 0 7870.10 -

人防工程面积7394.94㎡，其中战时为急救医院的面积

1802.97㎡，战时为二等人员掩蔽所的面积2022.96㎡，战时为

人防物资库的面积3569.01㎡，平时全部为汽车库

43395.9225537.7017858.225804.00

12124.9010920.901204.002698.00 5 1 23.97/-2.98

医疗用房 9319.209018.20301.00 -

设备用房 2473.701570.70903.00 -

非机动车车库 332.00 332.00 0 -

2 690.68 37.68 653.00 47.00 1 1 4.70/-9.40

3 19.50 19.50 0 20.00 1 - 4.10

12835.0810978.081857.002765.00

56231.00 36515.78 19715.22 8569.00 

新建建筑一览表

MC00-

0013-

0017

地块

序号 名称
总建筑面积

（㎡）

地上建筑面积

（㎡）

地下建筑面积

（㎡）

建筑基底面积

（㎡）

建筑层数（层）
建筑高度（m） 备注

1

扩建临床医学研究中心

其中

2

人防出入口

其中

污水处理站

4

扩建临床医学研究中心地下室

其中

合计

MC00-

0013-

0009

地块

1

新技术转化中心、数字医学中心及健康

生活方式医学中心

其中

锅炉房

门卫

合计

总计

序号 单位 数量 备注

1 ㎡ 9860.85

㎡ 12835.08

㎡ 10978.08

医疗用房 ㎡ 9018.20

设备用房 ㎡ 1570.70

非机动车车库 ㎡ 332.00

锅炉房 ㎡ 37.68

门卫 ㎡ 19.50

㎡ 1857.00

医疗用房 ㎡ 301.00

设备用房 ㎡ 903.00

锅炉房 ㎡ 653.00

3 ㎡ 2765.00

4 - 1.11

5 % 28.04 

6 ㎡ 2971.00

7 % 30.13 

8 床 70 

9 辆 72
全部为地面停车；

含无障碍车位2辆、充电桩车位20辆、班车停车位2辆

10 辆 500
地上非机动车库（位于新技术转化中心、数字医学中

心及健康生活方式医学中心首层）

11 m 23.97

MC00-0013-0009地块技术经济指标

名称

建设用地面积

2

总建筑面积

其中

地上建筑面积

其中

地下建筑面积

其中

建筑基底面积

容积率

建筑密度

绿地面积

绿地率

床位数

机动车停车数量

非机动车停车数量

建筑高度

序号 单位 数量 备注

1 ㎡ 19746.79

㎡ 43395.92 含人防工程面积9036.07㎡

㎡ 25537.70

含人防工程面积136.96㎡（2#人防出入口71.29㎡，

3#人防出入口65.67㎡）；平时地库人员出入口，战时

二等人员掩蔽所、人防物资库

医疗用房 ㎡ 24023.26

设备用房 ㎡ 1275.64

人防出入口 ㎡ 158.80 含人防工程面积136.96㎡

污水处理站 ㎡ 80.00

㎡ 17858.22

人防工程面积8899.11㎡（平时汽车库，战时急救医

院、二等人员掩蔽所、人防物资库、固定电站）;

含宏蜂窝基站机房30㎡，位于地下一层

医疗用房 ㎡ 6431.44 含人防工程面积1208.03㎡

设备用房 ㎡ 3236.68 含人防工程面积296.14㎡

机动车库 ㎡ 7870.10 含人防工程面积7394.94㎡

污水处理站 ㎡ 320.00

3 ㎡ 5804.00

4 - 1.29

5 % 29.39 

6 ㎡ 5925.00

7 % 30.00 

8 床 280

辆 257
其中无障碍车位5辆、充电桩车位30辆、急救车停车

位2辆

辆 55
含无障碍车位3辆、充电桩车位30辆、急救车停车位

2辆 

辆 202 全部为人防停车位，含无障碍车位2辆

10 辆 694 全部为地面停车，含电动非机动车集中充电区70辆

11 m 23.95

MC00-0013-0017地块技术经济指标

名称

建设用地面积

2

总建筑面积

其中

地上建筑面积

其中

地下建筑面积

其中

建筑基底面积

容积率

建筑密度

绿地面积

绿地率

床位数

9

机动车停车数量

其中
地上停车数量

地下停车数量

非机动车停车数量

建筑高度

序号 单位 数量 备注

1 ㎡ 29607.64

㎡ 56231.00 含人防工程面积9036.07㎡；

㎡ 36515.78

含人防工程面积136.96㎡（其中二等人员掩蔽所面积

71.29㎡，人防物资库面积65.67㎡）；平时地库人员

出入口，战时二等人员掩蔽所、人防物资库

医疗用房 ㎡ 33041.46

设备用房 ㎡ 2846.34

非机动车车库 ㎡ 332.00

锅炉房 ㎡ 37.68

门卫 ㎡ 19.50

人防出入口 ㎡ 158.80 含人防工程面积136.96㎡

污水处理站 ㎡ 80.00

㎡ 19715.22

含人防工程面积8899.11㎡（平时汽车库，战时急救医

院、二等人员掩蔽所、人防物资库、固定电站；其中

急救医院面积3307.14㎡（含固定电站面积296.14㎡）

，二等人员掩蔽所面积2022.96㎡，人防物资库面积

3569.01㎡）；

含宏蜂窝基站机房30㎡，位于地下一层

医疗用房 ㎡ 6732.44

设备用房 ㎡ 4139.68

锅炉房 ㎡ 653.00

机动车库 ㎡ 7870.10

污水处理站 ㎡ 320.00

3 ㎡ 8569.00

4 - 1.23

5 % 28.94

6 ㎡ 8896.00

7 % 30.05

8 床 350

辆 329

医疗用房面积39773.9㎡，应建522辆（按130辆/万㎡

配建；含无障碍车位11辆(按2%配建标准)，充电桩车

位79辆(按15%配建标准)）；

实建522辆，其中193辆（含无障碍车位4辆，充电桩车

位29辆）设置于“阜外心血管病医院心血管医学研究

中心”项目（其中地上停车193辆，地下停车0辆）；

本次申报“国家心血管病中心扩建工程”共停车329辆

，其中无障碍车位7辆、充电桩车位50辆、急救车停车

位2辆、班车停车位2辆

辆 127
含无障碍车位5辆、充电桩车位50辆、急救车停车位2

辆、班车停车位2辆

辆 202 全部为人防停车位；含无障碍车位2辆

辆 1194

按照300辆/万㎡配建，均位于地上。

地面非机动车位停车用地共489㎡；其中596辆采用双

层立体停车，28辆采用单层停车；单层停车每车位占

地1.5㎡，双层停车每组车位占地1.5㎡；设置电动非

机动车集中充电区70辆，占地175㎡，每个车位占地

2.5㎡,位于MC00-0013-0017地块北侧

辆 694
含电动非机动车集中充电区70辆；

位于MC00-0013-0017地块

辆 500
地上非机动车库；

位于MC00-0013-0009地块

11 m 23.97

主要技术经济指标

名称

建设用地面积

2

总建筑面积

其中

地上建筑面积

其中

地下建筑面积

其中

建筑基底面积

容积率

建筑密度

绿地面积

绿地率

床位数

9

机动车停车数量

其中
地上停车数量

地下停车数量

10

非机动车停车数量

其中

地面停车数量

非机动车库停车数量

建筑高度
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